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EXT. OVL.PANEL

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

AKUSTICKÁ SIRÉNA (U VSTUPU S MAJÁČKEM)

HA1.2

ÚSTŘEDNA EPS

KTPO

OPPO

KLÍČOVÝ TREZOR

OBSLUŽNÉ POLE POŽ. OCHRANY

010101

010101

MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

010101

URČENÝ PRO ROZVOD EPS, UL. V TRUBCE POD OMÍTKOU

KABELY NAD PODHLEDEM ULOŽENY V BEZHALOGENOVÉ TRUBCE PC-ABS

1250N/5cm, A1-F, SAMOZHÁŠIVÉ, UV STAB., D 20mm

KABELY SIGNALIZAČNÍ A OVLÁDACÍ ULOŽENY V TRUBKÁCH V DRÁŽCE VE ZDI

KRYTÍ MIN. 15mm, PŘÍPADNĚ NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM - FUNKČNÍ TRASA

BEZHALOG. SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ FUNKČNÍ KABEL (P-90R B2ca s1 d0),

URČENÝ PRO SIGNALIZACI EPS, P, PH, R - VIZ PBŘ, FUNKČNÍ TRASA

ZDP

ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU

NA PCO BEZP. AGENTURY A HSZ

BEZHALOG. SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ KABEL ( B2ca s1 d0),

KINA VYSOČINA, 1.ETAPA

REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR

SCHÉMA ZAPOJENÍ EPS 504


